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Stabilnost nasipa - Nasip u Baškoj Vodi  
 
Sažetak: 
U sklopu planirane izgradnje obale za privez brodova s vanjske strane lukobrana luke Baška 
Voda izvesti će se podmorski nasip. 
 
Provedena je analiza stabilnosti nasipa, te su dobiveni koeficijenti sigurnosti za statičku i 
dinamičku  projektnu situaciju, te je proračun izrađen uz pomoć programa  Slide. Proveden je 
proračun slijeganja nasipa za dva sloja, podmorskog nasipa kojeg treba izvesti od lomljenog 
kamena iz kamenoloma, te postojećeg općeg nasipa. Proveden  je proračun granične 
nosivosti tla prema B.Hansen-ovoj metodi.  
 
Ključne riječi: Stabilnost nasipa, slijeganje nasipa, granična nosivost tla 
 
                           A stability analysis of the enbankment-Embankment in Baška Voda 
 
Abstract: 
As a part of the planned construcition on the coast for mooring ships, which was situated on 
the outside of the pier Baška Voda, a enbankment will be done. 
A stability analysis of the enbankment was carried out and security coefficients were 
obtained for a static and dynamic project situation. The calculation was created with 
computer program Slide. The calculation of the settlement of  the enbankment for these two 
layers was calculeted. An enbankment wilt be constructed from crushed stones from the 
quarry, and partly from exisiting stone layers. The calculation of the bearing capacity 
according to B. Hansen method was carried out. 
 
Keywords: A stability analysis of the enbankment, settlement of  the enbankment, soil 
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1. TEHNIČKI OPIS 
1.1.Uvod 
U sklopu planirane izgradnje obale za privez brodova s vanjske strane lukobrana luke Baška 
Voda izvesti će se podmorski nasip u duljini cca 75 m. Širina nasipa u kruni iznosi 15.0 m. Pokosi 
nasipa oblikovati će se u nagibu od 1:2. Za nasip u Baškoj Vodi, prema danim podlogama 
(poprečni presjek, Geotehnički elaborat nasipa u Baškoj Vodi), bilo je potrebno provjeriti 
stabilnost nasipa za statičko opterećenje ,te dinamičko potresno opterećenje. Za zadanu 
geometriju nasipa i svojstva materijala geostatičkim analizama stabilnosti određeni su 
koeficijenti sigurnosti. Proračunske potresne inercijske sile u horizontalnom i vertikalnom 
smjeru određene su prema HRN EN 1998- 5:2011. 
 
Proračun  slijeganja je izvršen na kritičnom dijelu nasipa dubine 11.624 m. Na nasipu se nalazi 
opterećenje u iznosu od 103.6 (kN/  ). Analizom slijeganja dobiveno je slijeganje temeljnog tla 
u iznosu 107.9 mm. 
1.2. Podloge i podatci iz geotehničkog elaborata  
Prethodno su provedeni geotehnički istražni radovi. Zatim je provedena analiza dobivenih 
podataka iz terenskih ispitivanja i empirijskih korelacija, te geostatička analiza. Na osnovi 
istražnih radova za potrebe temeljenja i provedenih geostatičkih analiza, može se zaključiti da je 
temeljno tlo pogodno za izgradnju predmetne građevine uz uvažavanje elaborata.  
 
1.2.1. Raspored tla za nasip od dna prema površini 
 
1.AUTOHTONI MATERIJAL 




1.2.2. Svojstva materijala  
 
Svojstva materijala korištena u numeričkom modelu procijenjena su na osnovu terenskih 
istražnih radova budući da se za nekoherentne materijale fizikalno-mehanička svojstva određuju 
na osnovi korelacija s tipom tla i brojem udaraca SPT-a. 
 
Svojstva koja nisu mogla biti mjerena iz tehničkih razloga usvojena su na osnovu procjene 
sličnosti geotehničkih osobina materijala s predmetne lokacije s osobinama materijala čije su 









Autohtoni materijal  
 
Šljunak je pjeskovit. Autohtoni teren ispod nasipa izgrađuju kvartarne naslage koje čine 
krupnozrnati šljunak pjeskovit s manjim učešćem praha, sive boje. Tlo je zbijeno do vrlo zbijeno 
(podaci prema Geotehničkom elaboratu br. 2). Kut trenja je   = 30°,a s obzirom da postojii 
određena količina sitnozrne komponenete, usvaja se c=3 kN/m2. 
 
Postojeći opći nasip 
 
Karakteristični parametri tla su:  kohezija    = 0 kN/ 
 , kut unutarnjeg trenja   = 30° i 





Za kameni nasip su karakteristični parametri čvrstoće (u smislu Eurokoda 7), za koje nema 
neposrednih laboratorijskih ispitivanja, procijenjeni temeljem opisa. Kako se radi o kamenom 
materijalu nastalim drobljenjem, za očekivati je da su zrna tog materijala oštrih bridova. Kut 




Karakteristični parametri tla su: kohezija: c= 100 kN/  , kut unutarnjeg trenja  
































(kN/  ) 
C 
(kN/  ) 
ϕᵒ Ƴ 
(kN/  ) 
C 




19 3 30 19 4 35 
2.Postojeći 
opći nasip 
18 0 30 18 0 35 
3. Podmorski 
nasip 
19 0 32 19 0 38 












































Analiza je izvršena metodom graničnih stanja sa kružnim kliznim plohama i automatskim 
traženjem kritične klizne plohe. Korištene su metode Bishop-a, Janbu-a i Spencer-a. 
Proračunske (projektne vrijednosti) za analize graničnog stanja nosivosti izvode se iz 




Parcijalni koeficijenti djelovanja    
 A2 
Stalno nepovoljni djelovanje    1,0 
Stalno povoljno djelovanje     1,0 
Promjenjivo nepovoljno 
djelovanje 
   1,3 
Promjenjivo povoljno 
djelovanje 
   0 
Udesno djelovanje    1,0 
Parcijalni koeficijenti materijala      
           M2 
tan          1,25 
Efektivna kohezija c'    1,25 
Jedinična težina tla      1,0 
Parcijalni koeficijenti otpora      
 R3 
Kosine i opća stabilnost,otor 
tla 
     1,0 
 
Kombinacije skupina parcijalnih koeficijenata za Projektni pristup 3: A2+M2+R3 
 
Proračunske (projektne vrijednosti) za analize graničnog stanja nosivosti izvode se iz 













2.1.Statička projektna situacija 
1. Kritična klizna ploha za metodu Bishop-a → koeficijent sigurnosti je 
3.367 
                             
                              
   
 
 
Slika 2. Statička projektna situacija prema Bishop-u za koju je dobiven koeficijent sigurnosti 
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2. Kritična klizna ploha za metodu Janbu-a → koeficijent sigurnosti je 2.949 
 
 















Slika 4. Statička projektna  situacija prema Spencer-u za koju je dovin koeficijent sigurnosti. 
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2.2.Proračun za seizmičku projektnu situaciju 
 
Pri seizmičkom djelovanju seizmički val predaje konstrukciji i tlu iza konstrukcije horizontalno kh 
i vertikalno kv ubrzanje. Ovisno o smjeru nailaska seizmičkog vala, vertikalna komponenta 
ubrzanja može djelovati prema gore ili prema dolje.  
Horizontalno ubrzanje tla je određeno geotehničkim izvještajem:  ag = 0.273g 
 
Parametar S za tip tla B i horizontalno ubrzanje za povratno razdoblje od 475 godina je:  S=1,2. 
Horizontalni seizmički koeficijent: 





      
 
        
gdje je: 
   - omjer proračunskog ubrzanja i ubrzanja sile teže 
 S – faktor tipa tla 
W– vlastita težina 
Vertikalni seizmički koeficijent: 












2.2.1.Seizmička projektna situacija  
Slučaj A 
1. Kritična klizna ploha za metodu Bishop-a → koeficijent sigurnosti iznosi 
2.676 
 











                         
Slika 6. Seizmička projektna situacija sa pozitivnim vertikalnim ubrzanjem 
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1. Kritična klizna ploha za metodu Bishop-a →koeficijent sigurnosti iznosi 
2.664 
 
Slika 8. Seizmička projektna situacija sa negativnim vertikalnim ubrzanjem 
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 Koeficijent sigurnosti Fs > Fsmin= 1,0   
Statička projektna situacija   
1.Bishop    3.367 
2.Janbu    2.949 
3.Spencer    3.358 
Seizmička projektna situacija 
Slučaj A-pozitivno vertikalno ubrzanje  
1.Bishop    2.676 
2.Janbu    2.375 
3.Spencer    2.672 
Slučaj B-negativno vertikalno ubrzanje  
1.Bishop    2.664 
2.Janbu    2.355 































  Projektne vrijednosti  
Vrsta materijala Ƴ (kN/  ) C (kN/  ) ϕᵒ 
2. Postojeći opći 
nasip 
18 0 30 
3. Podmorski 
nasip 





3.1.Slijeganje uslijed vlastite težine 
 
Parametri  tla po slojevima: 
2. sloj:      
   = 14 kN/   
Ƴ2 = 18 kN/   
Modul stišljivosti : Ms1 = 15 MPa = 15000 kPa 
 
3. sloj : 
  = 14 kN/   
Ƴ3 = 19 kN/   

















     
*2 + 
         
 
     





3.2.Slijeganje uslijed opterećenja od obalnog zida 
3.2.1.Proračuna stalnog opterećenja 
 
Slika 13. Geometrijski prikaz opterećenja na nasipu. 
 
Jedinična težina uronjenog materijala:       kN/   
Jedinična težina neuronjenog materijala:      kN/   
h1=4.0m   ;     h2=1.4m 
h3=5.0m   ;     h4=1.4m 
T1      +h2 *                    kN/   
T2      +h4 *                     kN/   
 
Dio dodirnog naprezanja usred kojega se ostvaruje slijeganje : 
   = P  = 103,6 (kN/ 

















3.2.2.Dodatno naprezanje po STEINBRENNER-u 
Δσ=NS*p0  
NS = f(a/b; z'/b)  
 
gdje je :  
a - duža stranica elementa na koje je površina opterećenja podijeljena. 
b - kraća stranica elementa na koje je površina opterećenja podijeljena.  









































∆  = 
p0*Ns 
(kPa) 
0 0 0 0 0.25 0 0.25 0.5 54.6 
1 1 1 0.5 0.245 0.5 0.245 0.490 53.508 
2 2 1 1 0.208 1 0.208 0.416 45.427 
7.812 7.812 4.812 3.9 0.048 3.9 0.048 0.096 10.483 



























      
     
*2 + 
      
     













NS - očitano iz dijagrama prema Steinbrenner-u  za:  
 



























Ukupno slijeganje nasipa dobije se zbrojem slijeganja zbog vlastite težine i 
slijeganja zbog dijelovanja opterećenja. 
 Suk=S1+S2=63 mm + 13.9mm= 76.9mm 
 
Dobiveno je slijeganje temeljnog tla – postojećeg općeg nasipa i podmorskog 




4.GRANIČNA NOSIVOST TLA 
 
 
4.1.Granična nosivost prema Brinch Hansen-u 
 
Karakteristični parametri tla (podmorski nasip) : 










4.1.1.Nosivost tla ispod temelja za statičko opterećenje 
 
L=L'=4m     ;      B=B'=4m 
 
Granična nosivost tla ispod opterećenja: 
 
    c*Nc*bc*sc*ic+  *  *  *  *  *  +0.5* '*B'*   *  *  *    
 




   
  
   
  0 kPa    ;               
     
    




   
  
   
  0 kPa    ;                
     
    
)     
 
 
-faktori nosivosti se također mogu očitati sa dijagrama 
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-nagib baze temelja (  : 
 
                  
  1 
 
       
    
        
 1 
 
      
 
 
-faktori oblika temelja: 
 
   = 
       
    
=  1.53 
 





    = 1 + –
  
  
 *sin    1.5 
 
 









     
 
       
   
                
     
 
       
   
                
       
 
       
    
        
 1 
 
te tada granična nosivost iznosi: 
 
    c*Nc*bc*sc*ic+   *Df*Nq*bq*sq*iq+0.5*Ƴ'*B'*  *  *  *    
 
    0*30*1*1.53*1+0.4*14*20*1*1.5*1+0.5*4*14*20*1*0.7*1 
 







Proračunska sila     : 
 
W = 103.6 (kN/  ) * 4m * 4m = 1657.6 kN 
      ƳG;dst = 1657.6 kN * 1.35 = 2237.76 kN 
Ekscentricitet sile   : 
  = 4 m     
  = 4 m 
 
Proračunska nosivost iznosi:             
Kontrola za nosivost tla: 
      
          
                
































5.1. Prilog 2-Parcijalni faktori za granično stanje nosivosti STR, GEO, EQU 
 
HRN EN 1997-1:2012 
Za proračun stabilnosti na klizanje i nosivost tla koristimo granično stanje nosivosti: GEO  




) + M2 + R3 
d - za sile od konstrukcije 
e - za geotehničke sile 




(1) Parcijalni faktori djelovanja (F) i učinka djelovanja (E)  
   Djelovanja                         Simbol      A1          A2 
__________________________________________________________________________________________________ 
trajna nepovoljna G;dst 1,35 1,0 
povoljna G;stb 1,0 1,0 
promjenjiva nepovoljna Q;dst 1,5 1,3 
povoljna Q;stb 0 0 
____________________________________________________________________________________________________ 
(2) Parcijalni faktori svojstva materijala (tlo, stijena) (M)  
Svojstvo                                   Simbol             M1            M2 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
tangens efektivnog kuta trenja ' 1,0 1,25 
efektivna kohezija  c' 1,0 1,25 
težinska gustoća  1,0 1,0 
____________________________________________________________________________________________________ 
(3) Parcijalni faktori otpora (R): 
           Otpornost           simbol R1 R2         R3      R4 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Potporne konstrukcije nosivost  R;v 1,0 1,4 1,0 - 
klizanje  R;h 1,0 1,1 1,0 - 
otpor tla  R;e 1,0 1,4 1,0 - 






U nekim slučajevima za proračun stabilnosti na prevrtanje možemo koristiti 
granično stanje nosivosti: EQU (equilibrium limit state) 
 
Parcijalni faktori za granično stanje EQU: 
 
_______________________________________________________________________________ 
Parcijalni faktori djelovanja (F) i učinka djelovanja (E)  
 Djelovanja     simbol  iznos 
______________________________________________________________________________ 
 
trajna nepovoljna G;dst 1,1 
povoljna G;stb 0,9 
promjenjiva nepovoljna Q;dst 1,5 
povoljna Q;stb 0 
_______________________________________________________________________________ 
Parcijalni faktori svojstva materijala (tlo, stijena) ( M) 
Svojstvo       simbol  iznos 
_______________________________________________________________________________ 
tangens efektivnog kuta trenja ' 1,25 
efektivna kohezija c' 1,25 





























5.2. Prilog 3 - Parcijalni faktori za seizmičko djelovanje prema EN 1997-1 
 
 (1) Parcijalni faktori djelovanja (F) i učinka djelovanja (E) 
A    Djelovanja    simbol   
  trajna nepovoljna     G,dst   1.0  
  povoljna     G,stb   1.0  
  promjenjiva nepovoljna    Q,dst   1.0  
  povoljna     Q,stb   0  
 (2) Parcijalni faktori svojstva materijala (tlo, stijena) (M) 
M    Svojstvo    simbol   
 tangens efektivnog kuta trenja   tg'   1.0  
  efektivna kohezija     c'   1.0  
  težinska gustoća       1.0  
 (3) Parcijalni faktori otpora(R)   
simbol   R    Otpornost    
 Potporne konstrukcije nosivost    R;v   1.0  
  klizanje     R;h   1.0  
  otpor tla     R;e   1.0  









































































































                         
 
 
 
 
 
